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Legende

PLOMBERIE

Alimentation EF - tube cuivre ecroui - en plinthes
Alimentation EF - tube cuivre ecroui - en élévation
Evacuation EV / EU - PVC M1, marqué NF - en plinthes

LV Nom de I'élément
12 Diamétre d'alimentation int. EF
40 Diamétre d'évacuation / Référence au CCTP

O Chute PVC M1 - EU

Tube chauffage - tube cuivre écroui - en élévation
Tube chauffage - tube cuivre écroui - en plinthe

Gaine de ventilation - dans faux plafonds
Gaine de ventilation - apparent

- Ce plan est un plan TECHNIQUE. Les plans ARCHITECTES font références pour
les cotations et les cloisonements.

- Ce plan est la propriété du B.E.T. CAYLA, et ne peut étre communiqué, utilisé ou reproduit par un tiers

sans autorisations de notre part.

Réhabilitation d'un batiment en maison
des associations

VEO2

Plan de principe des étages
VENTILATION

ETAGE N°2

Maitrise d'Ouvrage
VILLE DE MAROMME

Place Jean Jaures
76 150 MAROMME

Maitrise d'Oeuvre
ULYSSES, architectes

15, rue du Moulin a Poudre
76 150 MAROMME
tel : 0235 333076/ fax: 0235334785

ECHOS - ECONOMISTES

7, rue des hauts de grigneux - Mach 7
76 420 BIHOREL
tel: 02 35 02 00 58

CAYLA BET M.MANOURY

15, rue du Moulin a Poudre
76 150 MAROMME

tel : 02 32 82 88 40 / fax: 02 35 74 94 61
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